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1350x450

12500 mc/h

UTA SPOGL. OVEST

1350x450

12500 mc/h

BOCCHETTE DI MANDATA E DI RIPRESA

CONDOTTI FLESSIBILI, CERTIFICATI IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO

CANALE DI MANDATA

CANALE DI RIPRESA

DIFFUSORI CIRCOLARI A CONI REGOLABILI
COMPLETI DI SERRANDA DI TARATURA A FARFALLA

SERRANDE TAGLIAFUOCO CERTIFICATE REI 120

BOCCHETTE DI IMMISSIONE ED ESTRAZIONE ARIA CON PLENUM

SILENZIATORE DA CANALE

Modello Portata max. Ø condotto flex.

EDRA100 100 mc/h 150 mm

EDRA150 150 mc/h 150 mm

EDRA160 250 mc/h 200 mm

EDRA200 350 mc/h 250 mm

SERRANDE DI INTERCETTAZIONE MOTORIZZATE DA CANALE DIN 1946/4

LE FOROMETRIE SU PARETI E SOLAI TAGLIAFUOCO REI SARANNO CHIUSE E SIGILLATE
CON MATERIALI CERTIFICATI, CON LE RELATIVE TIPOLOGIE DI POSA  CERTIFICATE
DALLE DITTE COSTRUTTRICI

ISOLAMENTO CANALI:
CONDOTTI DI PRESA ARIA ESTERNA: PYRAL ISOLAMENTO 20,5 mm
CONDOTTI DI ESPULSIONE ARIA: LAMIERA ZINCATA NON COIBENTATA
CONDOTTI DI MANDATA ARIA IN AMBIENTE: PYRAL ISOLAMENTO 20,5 mm
CONDOTTI DI RIPRESA ARIA DA AMBIENTE: PYRAL ISOLAMENTO 20,5 mm
CONDOTTI ESTERNI: PYRAL ISOLAMENTO 30 mm

VALVOLA DI VENTILAZIONE IN PP PER RIPRESA ARIA AMBIENTE

GLI STAFFAGGI, PER ZONE A RISCHIO SISMICO, DOVRANNO AVERE ADEGUATE CERTIFICAZIONI 
ANTISISMICHE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

DISTRIBUZIONE ARIA
PIANTA OVEST QUOTA +6,15

SCALA 1:100
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Le tubazioni e i canali indicati con il presente
colore NON saranno realizzati nel primo stralcio
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