LEGENDA

DIFFUSORI CIRCOLARI A CONI REGOLABILI
COMPLETI DI SERRANDA DI TARATURA A FARFALLA

Modello | Portata max.| @ condotto flex.
EDRA100 [ 100 mc/h 150 mm
D EDRAT50 | 150mc/h | 150 mm
EDRA160 [ 250 mc/h 200 mm
EDRA200 [ 350 mc/h 250 mm

“é.’ BOCCHETTE DI MANDATA E DI RIPRESA
CONDOTTI FLESSIBILI, CERTIFICATI IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO
/ /
/ / CANALE DI MANDATA
 A—
! / CANALE DI RIPRESA
X SERRANDE TAGLIAFUOCO CERTIFICATE REI 120
»E=e BOCCHETTE DI IMMISSIONE ED ESTRAZIONE ARIA CON PLENUM
- SILENZIATORE DA CANALE
= SERRANDE DI INTERCETTAZIONE MOTORIZZATE DA CANALE DIN 1946/4
o VALVOLA DI VENTILAZIONE IN PP PER RIPRESA ARIA AMBIENTE

LE FOROMETRIE SU PARETI E SOLAI TAGLIAFUOCO REI SARANNO CHIUSE E SIGILLATE
CON MATERIALI CERTIFICATI, CON LE RELATIVE TIPOLOGIE DI POSA CERTIFICATE
DALLE DITTE COSTRUTTRICI

ISOLAMENTO CANALLI:

CONDOTTI DI PRESA ARIA ESTERNA: PYRAL ISOLAMENTO 20,5 mm
CONDOTTI DI ESPULSIONE ARIA: LAMIERA ZINCATA NON COIBENTATA
CONDOTTI DI MANDATA ARIA IN AMBIENTE: PYRAL ISOLAMENTO 20,5 mm
CONDOTTI DI RIPRESA ARIA DA AMBIENTE: PYRAL ISOLAMENTO 20,5 mm
CONDOTTI ESTERNI: PYRAL ISOLAMENTO 30 mm

GLI STAFFAGGI, PER ZONE A RISCHIO SISMICO, DOVRANNO AVERE ADEGUATE CERTIFICAZIONI
ANTISISMICHE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

DISTRIBUZIONE ARIA

PIANTA QUOTA COPERTURA
SCALA 1:100

| componenti e le macchine indicati con il presente
colore NON saranno realizzati nel primo stralcio

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Organizzazione:C
Luogo:Settore Lavori Pubblici
Data:23/06/2020 19:07:16

Firmato digitalmente da:ROSSI CLAUDIO
MUNE DI PADOVA
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DISTRIBUZIONE ARIA
SEZIONE TRIBUNE
SCALA1:1OQ
T UTA Palestra

£

25.000 mc/h

Canale diripresa in
palestra ovest
1400x800 mm

@1200mm

D 7

Stacco canale
1350x450 mm

Sdoppiamento canale
1400x800 mm

Canale mircoforato
ad alta induzione

+14,65 QUOTA PPF

Calata
interna alla parete
1350x450 mm

Griglia di ripresa
1200x1400 mm
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