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TUBAZIONE IN FERRO NERO A CONTROSOFFITTO

COLLETTORE RADIATORI/FANCOIL

RADIATORE  IRSAP TESI O EQ. CON VALV. TERM.

CALATE/MONTANTI DI DISTRIBUZIONE

FANCOIL A PARETE SABIANA O EQ.

TUBAZIONE IN MULTISTRATO A CONTROSOFFITTO

S.T. SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE

COLLETTORE IMPIANTO RADIANTE

ACCUMULO TECNICO

UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT TIPO
AERMEC MLG1250 O EQUIVALENTE

TUBAZIONE GAS-LIQUIDO FRIGORIGENO IN RAME

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO

TUBAZIONE TERMO AI COLLETTORI

TUBAZIONE TERMO AGLI FCX e FCW

TUBAZIONE TERMO DAI COLLETTORI

TUBAZIONE TERMO DAGLI FCX e FCW

CONTROSOFFITTO

DISTRIBUZIONE LINEA TERMO
PIANTA OVEST QUOTA +0,00

SCALA 1:100

LEGENDA PARTICOLARE ALIMENTAZIONE FAN-COIL / RADIATORI
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Le tubazioni e i canali indicati con il presente
colore NON saranno realizzati nel primo stralcio
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