
Colonna montante dal piano 

Futuro ampliamento

Ø1"1/2

Ø2"1/2

Ø2"1/2

Ø2"1/2

Colonna montante Ø2"1/2

Variazione quota

Ø1"1/2Ø1"1/2

terra fino a quota  17,5 m.

Colonna montante dal PT

Ø1"1/2

Ø2"1/2

Calata a quota 13,5 m.

Ø1"1/2

da quota 7,2 m.

IDRANTE A PARETE UNI45

IDRANTE A PARETE UNI45

IDRANTE A PARETE UNI45IDRANTE A PARETE UNI45

N.B. Tutte le tubazioni con percorso a vista all'aperto dovranno

essere dotate di cavetto elettrico scaldante/autoregolante

per la protezione dal gelo

PUNTO DI MISURAZIONE (in conformità al punto 7.7 e 9.2.2 della UNI10779)

completo di attacco per manometro e valvola portamanometro

DISTRIBUZIONE ANTINCENDIO
PIANTA EST QUOTA +9,50

SCALA 1:100
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Tubazioni esterne a vista con cavo scaldante

Tubazioni a vista o in controsoffitto in acciaio zincatoTubazioni a vista o in controsoffitto in acciaio zincato

Tubazione interrata in polietilene PN16 
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