
APC
INOX 28x1,2

APC
PE-Xc 20x2,3

APF
INOX 28x1,2

APC
INOX 28x1,2

Q(max) 1,08 l/s

1"

APC
INOX 28x1,2

APC
PE-Xc 20x2,3

APF
INOX 28x1,2

APC
INOX 28x1,2
Q(max) 1,08 l/s

1"

APC
PE-Xc 20x2,3

APF
PE-Xc 20x2,3

APF
INOX 22x1,2

1"/2

APC
PE-Xc 20 x 2,3

APF
PE-Xc 20x2,3

APF
INOX 22x1,2

APC-C
INOX 22x1,2

APC
INOX 22x1,2

APC-C
INOX 22x1,2

APC
INOX 22x1,2

APF
INOX 22x1,2

APF
PE-Xc 20x2,3

APC
PE-Xc 20x2,3

APF
INOX 22x1,2

APC-C
INOX 22x1,2

APC
INOX 22x1,2

1"/2

1"/2

APF
PE-Xc 20x2,3

APC
PE-Xc 20x2,3

APC
INOX 22x1,2

APF
INOX 22x1,2

APC-C
INOX 22x1,2

1"/2

APC
PE-Xc 20x2,3

APF
PE-Xc 20x2,3

APF
INOX 22x1,2

APC
INOX 22x1,2

1"/2

1"/2

1"/2

1"/2

1"/2
1" 1"

1"/2

4

3 1

2

6 TUBAZIONE MISCELATA AL COLLETTORE

5 TUBAZIONE  FREDDA AL COLLETTORE

4 TUBAZIONE ACQUA FREDDA DALLA CT

5 6

3 TUBAZIONE DI RICIRCOLO DALLA CT

1 MISCELATORE TERMOSTATICO

2 TUBAZIONE ACQUA CALDA DALLA CT

39°C
48°C

PARTICOLARE MISCELAZIONE

PARTICOLARE COLLETTORE

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

Collettore acqua calda

Collettore acqua fredda

Zanche di fissaggio alla cassetta

Cassetta di contenimento

Valvole di intercettazione dalle derivazioni

Tappo di fine collettore

Volantino di manovra per ogni singolo circuito

6

TUBAZIONE ACQUA POTABILE CALDA IN ACCIAIO INOX A PRESSARE

VALVOLA INCLINATA DI INTERCETTAZIONE CON RITEGNO

MISCELATORE TERMOSTATICO (VEDERE PARTICOLARE "A")

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

TUBAZIONE ACQUA CALDA MISCELATA IN PE-XC

BOILER ELETTRICO AD ACCUMULO

COLLETTORE

MONTANTI/PARTENZE

PUNTI DI EROGAZIONE

TUBAZIONE ACQUA POTABILE FREDDA IN ACCIAIO INOX A PRESSARE

TUBAZIONE RICIRCOLO IN ACCIAIO INOX A PRESSARE

PARTICOLARE "A" - 1:50

PARTICOLARE "E" - 1:50PARTICOLARE "D" - 1:50

PARTICOLARE "B" - 1:50

PARTICOLARE "C" - 1:50

PARTICOLARE "E"PARTICOLARE "D"PARTICOLARE "C"

QUOTA +4,15 - 1:100
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Le tubazioni e i canali indicati con il presente
colore NON saranno realizzati nel primo stralcio
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