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LEGENDA =

E AMBITO DI INTERVENTO

= = = = Retefognaria stradale mista esistente

—— Rete acque nere _ fubazioniin PVC diam. 16 cm

Rete acque nere _ Pozzettiispezione dim. 40x40 cm

ﬁ@?é%@qﬁyg alelts! _ Pozzetto di allaccio rete esistente

el
.— Rete acque nere _ Fossa Biologica e tracciato esistente

Rete acque saponate _ Condensa Grassi

= = = = Refte acque bianche _ tubazioniin PVC diam. 16 cm

——— Rete acque bianche _ tubazioniin PVC diam. 100 cm

Rete acque bianche _ Pozzetti diispezione dim. 40x40 cm

Rete acque bianche _ caditoie dim. 40x40 cm

Z Rete acque bianche _ Pozzetto di laminazione dim. 40x40 cm

g Rete acque bianche _ Pozzetto di allaccio rete

@ Rete acque bianche _ Pluviali

Superficie area diintervento in proprieta= 3.088 mq
Indice diinvarianza 300 mc/10.000 mg= 0,03 mc/mq
0,03 mc/mq * 3.088 mg= 92,64 mc

Raggio condotta previsto= 0,50 m
0,50mx0,50mx3,14=0,78 mq
0.80 x 0,78 mg= 0,62 mq correzione 80%

Lunghezza di condotta al fine diinvarianza necessari 92,64 mc/ 0,62 mg= 149,42 m
di condotta @100 con diametro 100 cm

Volume diinvaso con condotta @100: 164,51Tm x 0,62 mg = 101,99 mc

Lunghezza m di condotta di progetto= 164,51 m VERIFICATO
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EDIFICI DELLA STESSA PROPRIETA' PREVISTI
IN DEMOLIZIONE CON RICHIESTA PROT.
0088712 DEL 15/03/22
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PIANTA PIANO TIPO

VIA SARPI - VIA BELFIORE

SEZIONE POZZETTO LAMINAL.
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PORTATA 10 I/s ha

BT VAR

TABELLA CONDOTTA

Calcolo lunghezza condotta
Tratto ml
7,01
10,77
14,05
11,3
7,64
10,98
16,28
10,63
1,57
13,09
13,77
10,21
6,43
11,32
9,34
10,12

TOTALE 164,51f | > 149,42 richiesta
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